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Bei Fragen erreichen Sie unseren Technischen Kundenservice unter:

Stadtwerke Jena Netze GmbH
Technischer Kundenservice
Rudolstadter StralRe 39
07745 Jena

< netzanschluss@stadtwerke-jena.de

03641/688-560

Wandlermessungen (halbindirekte Messungen)
Stromwandlerdimensionierung / Sammelschienenlaschen

Im Netzgebiet der Stadtwerke Jena Netze GmbH werden bei halbindirekten Messungen in der Regel
Aufsteckstromwandler der Typen 100/5 A, 250/5 A, 500/5 A, 750/5 A und 1000/5 A eingesetzt.

Sofern keine gesonderten Abstimmungen erfolgen, sind die Primarleiterschienen als demontierbare
Sammelschienenlaschen mit entsprechendem Querschnitt gemaR nachstehender Tabelle
auszufiihren:

WandlergréRe Sammelschienenlaschen
100/5 A 30 x 10 mm
250/5 A 30 x 10 mm
500/5 A 40 x 10 mm
750/5 A 60 x 10 mm
2x50x 10 mm
1000/5 A 60 x 10 mm
2x50x 10 mm
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